51 8.0 c/20 C=351

Relacdo do aco

Negativos
ACO N DIAM | QUANT | C.UNIT | C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)
CA50 1 8.0 15 351 5265
2 8.0 18 236 4248
3 8.0 67 685 45895
4 8.0 5 320 1600
5 8.0 14 VAR VAR
6 10.0 39 351 13689
7 10.0 97 559 54223
8 10.0 90 236 21240
9 10.0 75 685 51375
10 10.0 75 567 42525
11 10.0 18 245 4410
12 12.5 26 545 14170
13 12.5 100 685 68500
14 12.5 33 559 18447
15 12.5 8 320 2560

Relacéo do aco

ACO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)
CA50 11 125 264 355 93720
2| 125 121 256 30976
Resumo do ago
ACO DIAM C.TOTAL PESO +10 %
(mm) (m) (kg)
CA50 12.5 1247 13214
PESO TOTAL
(kg)
CA50 1321.4

Resumo do ago

ACO DIAM | C.TOTAL

PESO + 10 %

(mm) (m) (kg)
CA50 8.0 614.2 266.6
10.0 1874.7 1271.4
125 1036.8 1098.6

PESO TOTAL
(kg)

CA50 2636.6
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Armacao positiva da base de concreto

escala 1:50

Volume de concreto (C-30) = 46.56 m®
Area de forma = 232.79 m?
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Armacao negativa das lajes do pavimento TERREO

escala 1:50
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ENGENHEIROS RESPONSAVEIS:

PAULO ANDRE MONTEIRO CRFA: 13189-D

Obra

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA-CIDADE DE AFUA/PA-BASE DE CONCRETA DA ETA

Enderego:

Resp. Técnica:

Assunto:

ARMACAO POSITIVA E NEGATIVA DAS LAJES

REFERENCIA:

DATA ORIGINAL: DESENHO

15-11-2021

Matheus Leandro

Visto

DAT 62 REVISAO Y INDICADA
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PROJETO ESTRUTURAL
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ENGENHEIROS RESPONSAVEIS:

PAULO ANDRE MONTEIRO CRFA: 13189-D

Obra

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA-CIDADE DE AFUA/PA-BASE DE CONCRETA DA ETA

Enderego:

Resp. Técnica:

Assunto:

ARMACAO DAS VIGAS REFERENCIA
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DATA ORIGINAL: DESENHO Vsl

15-11-2021 Matheus Leandro
DATA da REVISAQ ESCALA: IN DICA DA
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Relacéo do aco
15xP1
FO ACO | N | DIAM | QUANT [ C.UNIT | C.TOTAL
o (mm) (cm) (cm)
X CAB0 1 5.0 285 116 33060
o 2 5.0 570 41 23370
@ CA50 3] 125 240 VAR VAR
Resumo do ago
o ACO | DIAM | C.TOTAL | PESO+10%
x| o (mm) (m) (ka)
<z CAS50 12.5 415.2 440
o CA60 5.0 564.3 95.7
PESO TOTAL
(kg)
CA50 440
CA60 95.7
VAR
| Volume de concreto (C-30) = 3.03 m®

Area de forma = 34.65 m?

CX. DESCARGA

PROJETO ESTRUTURAL

ENGENHEIROS RESPONSAVEIS:

PAULO ANDRE MONTEIRO CRFA: 13189-D

Obra

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA-CIDADE DE AFUA/PA-BASE DE CONCRETA DA ETA

Enderego:

Resp. Técnica:

Assunto:

FORMA DA BASE DA ETA

REFERENCIA:

DATA ORIGINAL:

15-11-2021

DESENHO

Matheus Leandro

Visto
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P1

35x35 cm

N max = 10.7 tf
Mx =900 kgf.m
My = 4400 kgf.m

329.7

544.7

544.9

545.8

74.

P4

35x35 cm

N max = 27.2 tf
Mx = 2700 kgf.m
My = 7900 kgf.m

P7

35x35 cm

N max = 33.2 tf
Mx = 500 kgf.m
My = 8800 kgf.m

P10

35x35 cm

N max = 33.5 tf
Mx = 800 kgf.m
My = 8800 kgf.m

741

P2

35x35 cm

N max = 19.0 tf
Mx = 600 kgf.m
My =900 kgf.m

P5

35x35 cm

N max =61.5 tf
Mx = 3000 kgf.m
My = 1800 kgf.m

P8

35x35 cm

N max=72.1tf
Mx = 300 kgf.m
My = 1900 kgf.m

P11

35x35 cm

N max = 75.6 tf
Mx = 1600 kgf.m
My = 2500 kgf.m

P13

35x35 cm

N max =17.4 tf
Mx = 3100 kgf.m
My = 5500 kgf.m

663.5

741

P14

35x35 cm

N max = 32.7 tf
Mx = 4200 kgf.m
My = 700 kgf.m

663.2

P3

35x35 cm

N max = 8.6 tf
Mx =700 kgf.m

$ My = 3600 kgf.m

P6

35x35 cm

N max = 29.0 tf
Mx = 1800 kgf.m
My = 9500 kgf.m

741

P9

35x35 cm

N max = 33.2 tf
Mx = 300 kgf.m
My = 10500 kgf.m

P12

35x35 cm

N méax = 35.7 tf
Mx = 1200 kgf.m
My = 11300 kgf.m

P15

35x35 cm

N max = 15.4 tf
Mx = 2400 kgf.m
My = 5000 kgf.m

SIS

Planta de cargas

escala 1:50

ESTACA PRE-MOLDADA-30x30

900

BLOCO EM CONCRETO ARMADO

ESTACA PRE-MOLDADA-30x30

ESTACA PRE-MOLDADA-30x30

Corte A-A (TERREO)

escala 1:50
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ENGENHEIROS RESPONSAVEIS:

PAULO ANDRE MONTEIRO CRFA: 13189-D

** SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA-CIDADE DE AFUA/PA-BASE DE CONCRETA DA ETA

Enderego:

Resp. Técnica:

Assunto:

PLANTA DE LOCACAO DAS ESTACAS

REFERENCIA:

DATA ORIGINAL: DESENHO Voo

15-11-2021 Matheus Leandro
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35x35 cm

N max = 19.0 tf
Mx = 600 kgf.m
My =900 kgf.m

P5

35x35 cm

N max =61.5 tf
Mx = 3000 kgf.m
My = 1800 kgf.m

P8

35x35 cm

N max=72.1tf
Mx = 300 kgf.m
My = 1900 kgf.m

P11

35x35 cm

N max = 75.6 tf
Mx = 1600 kgf.m
My = 2500 kgf.m
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Relacéo do aco

ACO N DIAM | QUANT | C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)
CA50 1 8.0 432 216 93312
2 8.0 35 406 14210
3 8.0 77 236 18172
4 8.0 21 184 3864
5 10.0 28 184 6832
6 10.0 28 244 6832
7 12.5 28 244 6832
8 12.5 28 244 6832
9 20.0 28 244 6832

Resumo do ago

ACO | DIAM | C.TOTAL | PESO+10 %
(mm) (m) (kg)
CA50 8.0 1257.0 556.1
10.0 39.0 27.1
12.5 68.3 75.1
20.0 68.3 75.1
PESO TOTAL
(kg)
CA50 658.3

PROJETO ESTRUTURAL

ENGENHEIROS RESPONSAVEIS:

PAULO ANDRE MONTEIRO CRFA: 13189-D

Obra

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA-CIDADE DE AFUA/PA-BASE DE CONCRETA DA ETA

Enderego:

Resp. Técnica:

Assunto:

PLANTA DE LOCACAO DOS BLOCOS SOBRE ESTACAS

REFERENCIA:

DATA ORIGINAL:

15-11-2021

DESENHO

Matheus Leandro

Visto:
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